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Strasin 16

342 01 Susice
Objednavka gislo: ze dne 10.1.2020
Analyzovany material: pitnd voda
Datum a ¢as piijmu; 23.6.2022  14:00
Datum provedeni analyzy: 23.6.2022 - 24.6.2022
Datum odbéru: 23.6.2022
Odbér provedl: zakaznik Slunéik, AquaSumava s.r.o., osvédéeni &. 505

C. vzorku Oznateni vzorku
17596 Nahofanky, ¢.p. 2 - RD, &.vz.22/692
Limitni hodnoty pfevzaty z prilohy & 1 k vyhla$ee & 252/2004 Sb.
t.vzorku | Hodno! Limitni Identifikace
Parametr jednotka 17596 | ceni hodnoty | NM |zku$ebni metodv SOP Akr
Volny chlor mg/1 <0,01 Vv max. 0,3 MH SPE 22:CSN ISO 7393-2,névod firmy @ A
Merck/Hach/Eutech

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky . 252/2004Sb.

Zplisob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu

PouZité rozhodovaci pravidlo: Pii hednoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.: DHy- doporudena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy3§i mezni hodnota

Poznamka:

Vysledky analyz se vztahuji na vzorek, jak byl pfijat.
Informace uvedené v oznadeni vzorku byly pfevzaty od zékaznika, Zkuebni laboratof za né nenese odpovédnost.

Cislice u oznageni zkugebni metody oznacuje pracovi§té LABTECH s.r.0., na kterém byl parametr stanoven; 1 - ZkuSebni laboratof Brno,
Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkusebni laboratof Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienickd laboratof Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

Nejistota méreni (NM) je definovina jako rozsifend nejistata méveni na hlading vyznamnosti 95% s koeficientem rozsifeni k=2 a nezahrnuje
nefistotu odbéru. Nejistota je vyjadiena v souladu s EA-4/16. K hodnotam vyslediii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Zkousky s uplatnénym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako
subdodévky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkoudenych predmétii uvedenych vise.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. sprivniho charakteru a statnfho odborného dozo

Tento protokol miize byt reprodukovan pouze-¢ ;J:ty"?'i:gk jen s pisemnym souhlasem laboratbre.
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